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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa zasuw kołnierzowych i obudów do zasuw” przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę: 
1. Pytanie: Czy klient dopuszcza obudowy teleskopowe o innych zakresach długości L ?

(…)obudowy, które mogę zaoferować i spełniają wymagane w zapytaniu warunki ,ale są w innych zakresach regulacji długości.

Obudowy w zakresie;

L=1,3 - 1,8M  

L=1,5 - 2,2M  mam w zakresie: L=2,0 - 2,5M.?
Odpowiedź:  Nie. Oferowane obudowy muszą mieścić się w zakresie zabudowy od 1,3 m do 2,2 m.
2. Pytanie: zasuwy z zapytania mają być dostosowane pod montaż obudowy na nich(końcówka trzpienia- klin, czy mają mieć zamontowane kółka ręczne?
Odpowiedź: Wszystkie zasuwy objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są do montażu obudowy.
Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz
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